ETZ0 FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

@ Ostrava - Radvanice
() Certifikat prezkouseni typu
(2) Zafizeni nebo ochranny systém uréené pro pouziti

v prostiedi s nebezpecim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cislo ce&iﬁ}g’é_tu prezkouseni typu:

FTZU 21 ATEX 0106X

(4) Vyrobek: Nevybué.ﬁé,_\svitidlo ERIS LED typ 591 15 01n(K), 591 15 02n(K), 591 15 03n(K)

(5) Vyrobce:  Elektrosvit Svatobofice, a.s.

(6) Adresa: Nadrazni 1290!44;"696 04 Svatobofice-Mistiin, Ceska republika

(7) Tento vyrobek a jakékoliv jeho“""pi‘-ipustné varianty jsou specifikovany vtomto certifikatu a
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV.potvrzuje, Ze u vySe uvedeného vyrobku bylo ovéieno
spinéni zakladnich pozadavkil na ochranu zdravi a bezpe¢nost vztahujicich se k navrhu a konstrukci
vyrobku uréeného pro pouziti v prostfedi s nebezpecim vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze Il
smérnice Evropského parlamentu a Rady &. 2014/34/EU z 26.02.2014.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v dﬂvérné‘:zprévé (ot
21/0106 ze dne 16.15".20‘21
(9) Splnéni zakladnich pozadavkl na ochranu zdravi a bezpec“:no;'t'jg'-z_ajiéténo ovéienim shody s:
€SN EN IEC 60079-0:2018, CSN EN IEC 60079-15'201§'Z'CSN EN 60079-31:2014

(10) Pokud je za g&islem certifikatu uveden symbol X, jsou v pokraéovém tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpetné pouziti vyrobku. X

(11) Tento certifikat pfezkouseni typu plati pouze pro navrh a konstrukci uvedeného vyrobku podle
smérnice 2014/34/EU a nikoliv pro jednotlivé vyrab&né vyrobky. ;.

(12) Oznaceni vyrobku musi obsahovat:

I13G ExnRIIC T6 Gc
13D ExtclliCT80°CDc |
g7

Tento certifikat plati do: 31.12.2026

}4;;
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Datum vydﬁni: 22.1 2.202\1'-\

vedouci certifika¢niho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno plnénim v&eobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mlZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartsk& 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



éﬂZ& FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

@ Ostrava - Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Certifikat pfezkouseni typu é. FTZU 21 ATEX 0106X

(15) Popis vyrobku:

Nevybusné svitidlo se sklada z viastniho télesa, pfiruby s ochrannym sklem s tésnénim, LED modulem,
a stinidlem. U typu K je sou&asti svitidla také ochranny ko$. Téleso a pfiruba jsou odlity ze slitiny AlSi,
ochranny ko$ je vyroben z pozinkovaného ocelového dratu, stinidlo je vyrobeno z hliniku. Pfiruba
s ochrannym sklem je upevnéna k télesu svitidla pfes EPDM tésnéni ocelovymi Srouby. Uvniti svitidla je
umistén montazni plech, na kterém je nainstalovana elektricka vyzbroj svitidla a pfipojovaci svorkovnice.
Svitidlo je osazeno dvéma Ex kabelovymi vyvodkami pro kabel o vn&j§im priméru 7 az 13 mm nebo
zaslepkou.

Zakladni technicka data:

El. parametry / Typ svitidla 591 15 01n(K) | 591 15 02n(K) | 591 15 03n(K)

Jmenovité napéti 198-264 V AC / 176-280V DC

Jmenovity proud 0,155 A | 0,114 A ’ 0,07 A

Frekvence 0/50/60 Hz

PFikon svitidla BW- | 25w | 15w

Sveételny zdroj LED LED DPS FARMER 35/25/15W

Typ LED: LUXEON 3030 HE Plus

LED Driver TRIDONIC LCO 40 200-1050 mA 64 V one 4all
NFC C EXC3

Stupen kryti IP 66

(16) Zprava¢.: 21/0106

(17) 2vladtni podminky pouziti:
1. Teplota okoli: -40°C < Ta < +50°C pro typ 591 15 01n(K), 591 15 02n(K) a 591 15 03n(K)

2. Svitidlo je uréeno pro pevnou instalaci a musi byt oznaéeno vystraznym napisem ,Pozor - potencialni
nebezpedi elektrostatického nabijeni®.

3. Montazni podminky musi byt dodrzeny — viz Navod.

Datum vydani: 22.12.2021

Strana: 2/3

vedouci certifikacniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pln&nim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz




FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Certifikat pfezkouseni typu ¢é. FTZU 21 ATEX 0106X

(18) Zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:
Jsou pokryty normami, uvedenymi v &lanku (9) tohoto certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovérovan.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Strany  Datum Nazev

475.3015 3 - Technicky popis; Navod 591 15 01n; 591 15 02n
a 59115 03n

0-591 15 01n 1 17.09.2021  Vykres sestavy

R-591 15 01n, 02n, 03n 5 30.09.2021 Rozpis materialu

4-99.6323 1 12.08.2021  Vykres

451.5046 1 27.01.1997  Vykres

245.5021 1 05.02.1979  Vykres

301.2647 1 21.09.2021  Vykres

332.2552 1 26.01.2012  Vykres

272.5022 1 18.11.2020  Vykres

001.2623 1 08.02.2005  Vykres

2-99.6325 1 14.02.2020  Vykres

Datum vydani: 22.12.2021

Ing. Lukas Martinak Strana: 3/3

védouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podmin&no pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEéetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz




